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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mysliborzu, dziafajac na podstapwie art. 4 ust 1 pkt 1
oraz art. 27 ust.]1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1263 ze zm.), art. 104 ust.1 KPA(tj. Dz.U. z 2013r.p0z.267.), art. 5 ust. 1 i art. 12 Ustawy z 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858
z pézn. zm./ § 2, § 14 ust 1 pkt 3 i ust 2 oraz ust 5 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417, ze zmianami z dnia
20.04.2010 Dz. U. Nr 72 poz.466), po przeanalizowaniu sprawozdania z badania wody nr SR/K/ 1495/13 z dnia
20.05.2013r.i Sp/BM/PW/2195/13 z dnia 16.05.2013r. wody pobranej z wodociggu publicznege w Zofindwce
oraz wniosku Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Myéliborzu ul. Wschodnia 1 z dnia
29.04.2013 znak PWiK/896/13

stwierdza:

warunkowa przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi. dostarczanej z wodociggu publicznego

w Zofinéwee -_w terminie do 30.06.2013 r. przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

1. Zelazo - zawarto$é nie moze byé wyzszaniz - 3000 pg/l

2. Mangan - zawarto$¢ nie moze by¢ wyzszaniz - 100 pg/l

3. Metnos¢ - zawarto$é nie moze by¢ wyzsza niz - 15 NTU
oraz zobowigzuje

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.  74-300 Myslib6rz ul. Wschodnia 1
do wykonania nastepujacych obowiazkéw

1. Z wodociggu publicznego Zofinéwka dostarczy¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom i
sanitarnym dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — w terminie do 30.06.2013 r.

Uzasadnienie:

Przeprowadzone przez Laboratorium WSSE w Szczecinie na wniosek strony badanie wody do spozycia w
ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego w Zofinéwce, pobranej w dniu 14.05.2013r. nr
sprawozdania SR/K/1495/13 wykazato obecno$é manganu w ilo$ci - 90 pg/l , zelaza w ilosci - 3520 png/l oraz
metno$é w wysokoscei powyzej 40 NTU. Stanowi to naruszenie § 2 ust 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61
poz.417 ze zmianami z dnia 20.04.2010 Dz. U. Nr 72 poz.466,) zgodnie z ktérym, woda jest bezpieczna dla
zdrowia ludzkiego jesli jest wolna od ,, substancji chemicznych w ilosciach zagrazajacych zdrowiu” oraz spetnia
wymagania fizykochemiczne okreslone w zatgczniku nr 3 do w/w rozporzadzenia. Dopuszczalny zakres wartoéci
dla zelaza — 200 pg/l,, manganu -50 pg/l, metnosci 15 NTU. W dniu 29.04.2013r. Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. , ul. Wschodnia 1 w MyS$liborzu pismem znak PWiK/896/2013
zwrdcilo sig z pro$ba o warunkowe dopuszczenie wody do spozycia z wodociaggu publicznego Zofinéwka do
dnia 30.06.2013 . Jednoczesnie strona zobowigzata si¢ do podjecia dzialan zmierzajgcych do poprawy jakosci
wody dostarczanej z wodociggu publicznego Zofinéwka tj. wylaczono z eksploatacji filtr uzdatniajgcy wode do
spozycia- dokonano wymiany zioza i zachlorowano zbiornik filtracyjny. Strona poinformowata odbiorcéw o
okresowej zlej jakosci wody do spozycia .



Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858 z p6zn. zm./ przedsigbiorstwo wodociagowo —
kanalizacyjne ma obowigzek, migdzy innymi, zapewni¢ nalezytq jako$é dostarczanej wody.
Nadzér nad jako$cig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawuja organy Inspekcji Sanitarnej
' na zasadach okreslonych w przepisach o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej — art. 12 ust. 1 tejze Ustawy.
Czynnosci kontrolne wykonano w zwigzku ze sprawdzeniem biezacego nadzoru sanitarnego i kontrolg
przestrzegania przepiséw okre$lajacych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegélnosci dotyczacych
higieny srodowiska a zwlaszcza wody do spozycia - zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej z dnia 14.03.1985 r.(tekst jedn. Dz.U. Nr 90 z 1998 r., poz.575, z p6Zniejszymi zmianami). Wydanie
niniejszej decyzji ma na celu poprawienic jakosci wody dostarczanej z wodociagu publicznego Zofinéwka.
Pouczenie: Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa sluzy stronie odwolanie do
Zachodniopomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za posrednictwem
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mysliborzu , w terminie 14 dni od daty doreczenia
decyzji.

Otrzymujg:

1/ Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
74-300 Mysliborz, ul, Wschodnia 1

@Urzqd Miasta i Gminy w MysSliborzu
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INSPEKTOR SANITARNY Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o. Ol OC 203

w Myilibarzu
ul Spokojna 13, 74-300 Myilibérz ul. Wechodia 1
74-300 Mysliborz

Na podstawie art.4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej ( Dz. U. 22011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm), 1263), § 14 ust.] Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z2007r.
poz.417ze zmianami z dnia 20.04.2010 Dz. U. Nr 72 poz.466) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Mysliborzu po zapoznaniu si¢ z wynikami badan wody pobranej dnia 14.05.2013r. z PPPW zlokalizowanego na
wodociggu w Nawrocku i po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania probki nr HK/44/13 z dnia
14.05.2013r. oraz sprawozdania z bada nr SR/K/1489/13 z dnia 17.05.2013r., wykonanych przez WSSE
w Szczecinie.

stwierdza d
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warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia z wodociagu publicznego Nawrocko. /

Otrzymuja
1. Adresat
2. Urzad Miasta i Gminy Mysélibérz mgr inz. Dofpta Skierska

3.a/a -

/podpis 1 pieczgé Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego/
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Na podstawie art.4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekl_ﬁSamtamej (Dz U z _‘H_’V" - J
2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm),§ 14 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. W sprawie—— .

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 z 2007r. poz.417ze zmianami z dnia
20.04.2010, Dz. U. Nr 72 poz.466) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mysliborzu po zapoznaniu si¢
z wynikami badan wody pobranej dnia 14.05.2013r. z PPPW zlokalizowanego na wodociggu w Golczewie i po
rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania prébki nr HK/47/13 z dnia 14.05.2013r oraz sprawozdan
z badai nr SR/K/1493/13, Sp/BM/PW/2191/13 z dnia 17.05.2013r., wykonanych przez WSSE w Szczecinie
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stwierdza @/@72 a4
przydatno$¢ wody do spozycia z wodociggu publicznego Golczew.
Otrzymuja
1. Adresat

2. Urzgd Miasta i Gminy Myslibg, Iz
3.a/a




