OBSZAROWA OCENA JAKOSCI WODY NA TERENIE MIASTA I GMINY MYSLIBORZ —
za rok 2016 r.
Sporzadzona na podstawie § 20 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2015r., poz. 1989)

Producent wody: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., ul. Wschodnia 1,
74-300 Mysliborz

Strefa zaopatrzenia Liczba ludno$ci zaopatrywanej w wode Wielkosé produkcji wody w m*/rok
Myslibdérz miasto 11998 614 477
Myslibérz - gmina 8 285 369 664
ponadto zakup wody z wodociggu Jedlice powiat
pyrzycki — dla miejscowosci Pradnik -59 os6b
Razem 20 283 984 141

1. Ocena jakosci wody dostarczanej z poszczegélnych wodociagdéw na terenie miasta i gminy Mys$liborz.
Postepowanie administracyjne prowadzone przez PPiS w Mysliborzu oraz dziatania prowadzone przez

PWiK Myslibérz, zwigzane z jakoscig wody.

Nazwa Jakoéé wody | Sposoby uzdat- Przekroczenia Prowadzone po- Dzialania naprawcze pro-
Lp. | wodociagu na koniec niania wartosci dopusz- | stegpowania admi- wadzone przez przedsig-
roku 2016 i dezynfekcji czalnych parame- nistracyjne w biorstwo wodociggowo-
wody tréw jakoéci wody | zakresie jakosci kanalizacyjne
wody
1. Myslibérz Odpowiada- | odzelazianie, Liczba bakterii -decyzja PPIS-N- | dezynfekcja i ptukanie
ta wymaga- | -odmanganianie, grupy coli w HK/600-17/16 z | sieci, dostarczanie wody
niom dla -napowictrzanic, iloéci od < 4 dnia 24.10.2016 o | (beczkowozami oraz wody
wody do -dezynfekeja pod- | 541/100 ml do 3 braku przydatno- | butelkowanej), poinfor-
: chlorynem sodu — . 3 ; i "
spozycia 4 jtk/100 ml w 5 $ci wody do spo- mowanie mieszkancow,
w razie potrzeby X : 3 .
puniitach poboru Zycia, na terenie ponowne badanie wody po
wody zaopatrywanym wykonaniu prac napraw-
- brak przydatno- | przez wod. publ. czych potwierdzajace
$ci wody do spo- | Mysliborz, wykonanie obowigzku

zycia

unieruchomieniu

wodociagu (w
zakresie nie wylgcza-
Jacym skutecznej
dezynfekcji i ptukania

sieci), obowiagzku
poinformowania
mieszkancow,
podjeciu dziatan
naprawczych oraz
zapewnieniu
mieszkancom
zastepczego Zro-
dta wody do spo-
zycia.

Czgsci punktow
decyzji nadano
rygor natychmia-
stowej wykonal-
nosci, termin
realizacji pozosta-
tych punktéw —
27.10.2016,
-orzeczenie z dnia
28.10.2016

o stwierdzeniu

przydatnosci
wody do spozy-

cia.




Nawrocko Odpowiada- | odzelazianic,
ta wymaga- -odmanganianic,
niom dla -napowietrzanie,
wody do -dezynfekcja pod-
spozycia chlorynem sodu —
w razie potrzeby
Glazéw Odpowiada- | odzelazianic,
la wymaga- -odmanganizmie,
niom dla -napowietrzanie,
wody do -dezynfekcja pod-
spozycia chlorynem sodu —
w razie potrzeby
Sulimierz Odpowiada- | odzelazianic, mangan, jon amo- | orzeczenie o wa- | napowietrzanie i plukanie
ta wymaga- | -odmanganianic, nowy runkowej przy- filtrow SUW, ponowne
niom dla -napowietrzanie, -woda warunko- datno$ci wody do | badanie wody po wykona-
wody do -dezynfekcjapod- | w4 przydatna spozycia z dnia niu prac naprawczych
. chlorynem sodu — i : :
spozycia " 11.05.2016, po potwierdzajace wykonanie
w razie potrzeby, % 2
—dodatkowe tizdal- pr;eprowadzemu obowiazku
nianie-NaCl tablet- dziatan napraw-
kowana. czych przez za-
rzadce — woda
przydatna (wynik
z dnia 12.05.2016
Lawy Odpowiada- | odzelazianic, zelazo, m¢tnos$é orzeczenie o wa- | napowietrzanie i plukanie
la wymaga- | -odmanganianie, -woda warunko- | runkowej przy- sieci wodociagowej, po-
niom dla “DAPOWIEAIZB0IE, wo przydatna datno$ci wody do | nowne badanie wody po
wody do -dezynfekeja pod- spozycia z dnia wykonaniu prac napraw-
7 chlorynem sodu — k A
spozycia / ) 17.06.2016, po czych potwierdzajgce
w razie potrzeby . / h
przeprowadzeniu | wykonanie obowigzku
dziatan napraw-
czych przez za-
rzadce — woda
przydatna (wyniki
z 111 17.05.2016) |
Kruszwin Odpowiada- | odzclazianic,
la wymaga- -odmanganianie,
niom dla -napowietrzanie,
wody do -dezynfekcja pod-
g chlorynem sodu —
spozycia w razie potrzeby
Golenice Odpowiada- | odzelazianie,
la wymaga- -odmangania.nie,
niom dla -napowietrzanie,
wody do -dezynfekcja pod-
. chlorynem sodu —
spoZycia w razie potrzeby
Sitno Odpowiada- | odzelazianie,
la wymaga- -odmanganianic,
niom dla -napowietrzanie,
wody do -?jzynfckcja god—
R chlorynem sodu —
Spodycla w razie potrzeby
Tarnowo Odpowiada- | odzelazianie, metnosé orzeczenie o wa- | napowietrzanie i plukanie
la wymaga- | -odmanganianie, -woda warunko- | runkowej przy- sieci wodociaggowej, po-
niom dla -napowictrzanie, wo przydatna datnosci wody do | nowne badanie wody po
wody do 'i‘izy"f"kqa g°d' spozycia z dnia wykonaniu prac napraw-
spozycia O O 26.08.2016, po czych potwierdzajace
w razie potrzeby, . 5 =
przeprowadzeniu | wykonanie obowigzku

-wytracanic manga-
nu za pomocy
KMnO4

dziatan napraw-
czych przez za-
rzadcg — woda
przydatna (wyniki
z 08.09.2016)




10. | Roscin Odpowiada- | odzelazianie,
la wymaga- -0dmanganian§e,
niom dla -napownetlzame,
wody do -dezynfekcja pod-
spozycia chlor}‘/nem sodu —
w razie potrzeby
11. | Golczew Odpowiada- | odzeclazianie,
la wymaga- -odmanganianic,
niOm dla -napownetrzame,
wody do -dezynfekcja pod-
spozycia chlor)"nem sodu —
w razie potrzeby
12. | Réw Odpowiada- | odzelazianie,
la wymaga- -odman.ganianic,
niom dla -napowxetrzanlc,
wody do -dezynfekcja pod-
spozycia chlor}"nem sodu —
w razie potrzeby
13 Rokicienko | Odpowiada- | odzelazianie, metnos$é orzeczenie o wa- plukanie sieci, konserwa-
ta wymaga- | -odmanganianic, -woda warunko- | runkowej przy- cja urzadzen technologicz-
niom dla -napowletrzanie, wo przydatna datnosci wody do | nych w SUW, ponowne
wody do -ilcl:zy nfekeja sod- spozycia z dnia badanie wody po wykona-
spozycia sl i 19.10.2016, po niu prac naprawczych
w razie potrzeby : : : .
przeprowadzeniu | potwierdzajace wykonanie
dziatan napraw- obowiazku
czych przez za-
rzadce — woda
przydatna (wyniki
z 02.11.2016,
17.11.2016)
2. Badania wody w ciagu roku prowadzono zgodnie z harmonogramem sporzgdzonym na podstawie ww.
rozporzadzenia oraz dodatkowo przeprowadzano badania kontrolne.
3. W 2016 roku nie odnotowano zgloszen o niepozadanych reakcjach zwigzanych ze spozyciem wody na
danym obszarze.
4. W roku 2016 na terenie miasta i gminy Mys$libérz odnotowano przekroczenia warto$ci dopuszczalnych

parametréw wody w zakresie: bakterie grupy coli, zelazo, mangan, metnos¢, jon amonowy:

e obecno$é bakterii grupy coli w zakresie od < 4 jtk/100 ml do 3 jtk/100 ml nie stwarzata

wiekszego zagrozenia dla zdrowia mieszkanc6w poniewaz:

e ilo$¢ wykrytych bakterii byta niewielka,

e dziatania podjete przez PWiK Myslib6rz byty niezwloczne i skuteczne, co zostato potwierdzone

wynikami,

e zgodnie z rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), bakterie grupy coli
nie powinny by¢ obecne w wodzie (0 jtk/100 ml), przy czym dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie
wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku,

e wedlug stanowiska PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY w Warszawie— odnotowanie obecno-
éci bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przy wykluczeniu skazenia
katowego wody, nie musi by¢ podstawa do stwierdzenia braku przydatnosci wody do spozycia, ale
jest wskazaniem do podjecia dzialan majgcych na celu zidentyfikowanie zrédla zanieczyszczenia
oraz jego usunigcia,

e obecnosé ponadnormatywnej obecnosci zelaza, manganu i podwyzszona metnosé
nie stwarzata szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia mieszkancéw poniewaz, zgodnie z opracowaniem

,» Szacowanie ryzyka zdrowotnego wynikajacego z wystepowania przekroczen parametrow
chemicznych w wodzie przeznaczonej do spozycia” (publikacja: Problemy Higieny i Epidemiologii
2010,9(1):137-142):




e zelazo, mangan, barwa, metno$é, amoniak, chlorki sa parametrami wskaznikowymi, nie majgcymi
bezposredniego wplywu na zdrowie konsumentéw, wplywaja glownie na jako$¢ organoleptyczng
wody,

e zelazo w stezeniu powyzej 0,3 mg/l moze powodowaé plamienie prania i urzadzen sanitarnych i mo-
ze powodowa¢ powstanie zabarwienia i metnosci wody,

e mangan moze powodowaé brudzenie urzadzen sanitarnych oraz wywolywa¢ niepozadany smak, za-
pach i me¢tnosé wody,

e amoniak w wodzie do spozycia nie ma bezposredniego znaczenia zdrowotnego, moze jednak zmniej-
szaé skuteczno$é¢ dezynfekcji wody, powodowac nieskuteczne usuwanie manganu oraz wywotywac
zmiany smaku i zapachu wody.

5. Wykaz producentéw wody zaopatrujacych ludnos¢ na danym obszarze:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0., ul. Wschodnia 1, 74-300 Mysliborz





